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Resumo
No Brasil, metade do consumo de eletricidade corresponde a`s edificac¸o˜es, e por sua vez, para pre´dios pu´blicos, o consumo em ar
condicionado representa 48% do total. Estima-se um potencial para reduc¸a˜o do gasto em eletricidade de 30% no caso de retrofits e
ate´ 50% para pre´dios em fase de construc¸a˜o. Em vista da grande participac¸a˜o que possui o condicionamento de ar no consumo do
pre´dio em estudo, o presente trabalho tem por objetivo quantificar a economia de energia obtida atrave´s das seguintes propostas:
troca dos atuais aparelhos de condicionamento de ar splits por um sistema de vaza˜o de refrigerante varia´vel (VRV), aplicac¸a˜o de
pelı´culas de controle solar nos vidros, e ambas as opc¸o˜es juntas. Para tal, foi utilizado como ferramenta de simulac¸a˜o computacional
o programa EnergyPlus. A primeira etapa do trabalho consiste em simular o consumo atual e validar os resultados atrave´s de
medidas de consumo real; a segunda etapa, consiste em dimensionar e simular as propostas para aumento da eficieˆncia e quantificar
a economia obtida, e por u´ltimo e´ realizada uma ana´lise econoˆmica para determinar a viabilidade das melhorias. O sistema VRV
obteve uma economia de energia anual em ar condicionado de 42,08% com relac¸a˜o aos splits. A poupanc¸a de eletricidade total anual,
corresponde a 32,01; 2,14 e 32,80% para o novo sistema de ar condicionado, pelı´culas de controle solar e ambas as opc¸o˜es juntas,
respectivamente. A ana´lise econoˆmica do sistema VRV, considerando financiamento e para um cena´rio condizente com a me´dia
histo´rica do crescimento do prec¸o da energia e da inflac¸a˜o, apresentou como resultado que a utilizac¸a˜o de um sistema VRV em lugar
do sistema split recupera o investimento inicial em 15 anos, tendo um custo anual uniformizado (CAU) de R$14.695 ao ano. A
aplicac¸a˜o de pelı´culas de controle solar resultou ser economicamente invia´vel por conta da pouca a´rea envidrac¸ada das fachadas
norte e oeste.
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1. Introduc¸a˜o
No Brasil, metade do consumo de eletricidade equivale a`s
edificac¸o˜es, sejam de cara´ter residencial, comercial ou pu´blico
[1, 2]. Estima-se um potencial de reduc¸a˜o de consumo de 30%
para edifı´cios existentes e 50% para os que se encontram em fase
de contstruc¸a˜o [1]. Ale´m disso, 12,6% do consumo de energia
ele´trica brasileiro corresponde aos sistemas de condicionamento
de ar [3]. Em pre´dios pu´blicos, o consumo em ar condicionado
representa 48% do total, seguido pela iluminac¸a˜o com 23% e
equipamentos de escrito´rio com 15% [4]. Portanto, reduzir o
gasto em condicionamento de ar e´ uma das chaves para reduzir
significativamente o consumo de eletricidade em edificac¸o˜es.
No pre´dio em estudo, o consumo ele´trico de ar condicionado
contribui com 76,1% do total, seguido pela iluminac¸a˜o, com
16,2% e equipamentos de escrito´rio, com 7,7%. Dada a grande
participac¸a˜o do condicionamento de ar, o alvo do presente tra-
balho sera´ propor um outro sistema de ar condicionado mais
eficiente, assim como, o uso de pelı´culas de controle solar para
diminuic¸a˜o da carga te´rmica e consequente reduc¸a˜o do consumo
em ar condicionado. Para avaliar a economia proporcionada
pelas propostas, sera˜o realizadas simulac¸o˜es computacionais no
programa EnergyPlus.
Quanto ao fluido utilizado para remoc¸a˜o da carga te´rmica,
os condicionadores de ar classificam-se como sistemas de ex-
pansa˜o direta, quando o ar e´ diretamente resfriado pelo fluido
refrigerante; e expansa˜o indireta, quando o fluido refrigerante
e´ expandido por um meio que na˜o aquele ao qual se deseja
resfriar [5, 6]. Instalac¸o˜es com carga te´rmica de ate´ aproxima-
damente 100 TR classificam-se como sendo de pequeno porte;
acima desse valor, sa˜o ditas de me´dio/grande porte. Tipicamente,
instalac¸o˜es de pequeno porte utilizam sistemas de expansa˜o di-
reta, enquanto que, as de me´dio/grande porte, utilizam sistemas
de expansa˜o indireta [6].
A carga te´rmica da biblioteca e´ igual a 87 TR, portanto,
enquadra-se na categoria de pequena instalac¸a˜o, para a qual,
recomenda-se o uso de um sistema de condicionamento de ar do
tipo expansa˜o direta. Ale´m disso, a arquitetura do pre´dio na˜o
possui o espac¸o necessa´rio para os dutos e salas de ma´quinas
requeridas na instalac¸a˜o de um sistema de expansa˜o indireta [7].
Dentro dos sistemas de expansa˜o direta situam-se os aparelhos
de janela, splits, self contained e vaza˜o de refrigerante varia´vel
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(VRV) [6]. Atualmente, encontram-se instalados no pre´dio 43
equipamentos de ar condicionado de tipo split, esses aparelhos
sa˜o indicados para aplicac¸o˜es residenciais [7]; quando utilizadas
multiplas unidades, tornam-se uma opc¸a˜o pouco eficiente, pois
na˜o possibilitam modular a capacidade [8]. Quanto aos sistemas
self contained, tipicamente servem em supermercados, locais
comerciais e bancos, no entanto, seria necessa´rio o uso de dutos
e mais uma vez, a arquitetura do pre´dio na˜o foi desenhada para
esse propo´sito. Em alternativa, um sistema VRV adequa-se a`s
caracterı´sticas do estabelecimento.
A NBR 16401-1 define esse tipo de equipamento como um
sistema central em que um conjunto de unidades de tratamento
de ar de expansa˜o direta (designadas unidades internas), cada
uma operada e controlada independentemente das demais, e´
suprido com fluido refrigerante lı´quido em vaza˜o varia´vel por
uma unidade condensadora central, instalada externamente (de-
signada unidade externa) [9]. Basicamente, um sistema VRV
multi-split e´ um sistema que varia a vaza˜o de refrigerante com
a ajuda de um compressor de velocidade varia´vel e va´lvulas
de expansa˜o eletroˆnicas localizadas em cada unidade interna,
para igualar a carga de refrigerac¸a˜o ou aquecimento e, assim,
conseguir manter a temperatura do ar da zona no setpoint [10].
A principal vantagem com relac¸a˜o aos sistemas tradicionais e´
a alta resposta a`s variac¸o˜es de carga e a flexibilidade de pro-
porcionar aquecimento e arrefecimento para mu´ltiplas zonas
que exigem controles individuais de conforto te´rmico [10]. Na
atualidade, este tipo de sistema vem causando cada vez mais
atenc¸a˜o, devido a sua operac¸a˜o eficiente e melhora do conforto
te´rmico dos ambientes [11]. A economia proporcionada prove´m
maiormente dos seguintes fatores: (i) uso de compressores refri-
gerados a ar de velocidade varia´vel; (ii) eliminac¸a˜o ou reduc¸a˜o
das perdas nos dutos e (iii) uso de refrigerante em lugar de a´gua,
requerendo menos energia para transferir o calor entre os fluı´dos
[10]. Por outro lado, a maior desvantagem e´ o alto custo inicial
e a incapacidade de renovar o ar interior [10].
Com refereˆncia a`s pelı´culas de controle solar, geralmente sa˜o
produtos flexı´veis feitos de mu´ltiplas camadas de polie´ster re-
vestido ou tratado quimicamente, em ocasio˜es com uma leve ca-
mada metalizada [12]. Embora existam muitos tipos de pelı´cula,
as mais utilizadas sa˜o para controle da radiac¸a˜o solar; um dos
benefı´cios decorrentes do seu uso e´ a habilidade de regular a
penetrac¸a˜o da luz e do calor, reduzindo o brilho e a radiac¸a˜o UV
[13].
2. Revisa˜o bibliogra´fica
A seguir sa˜o mencionados trabalhos brasileiros que utilizam
simulac¸a˜o computacional para comparar sistemas VRV com
outros tipos de ar condicionado.
Pasquali et. al. [14] analisaram diferentes estrate´gias para
melhorar o desempenho energe´tico de uma edificac¸a˜o de es-
crito´rios em Sa˜o Paulo, atrave´s de simulac¸a˜o no EnergyPlus.
Uma das propostas avalia a substituic¸a˜o do atual sistema de
climatizac¸a˜o split por um sistema VRV; obtendo por resultado
uma economia em climatizac¸a˜o de 48%. Do mesmo modo,
Grass [15] compara o consumo de energia de um sistema de ar
condicionado tipo split com um sistema VRV aplicados em um
pre´dio residencial. Para a operac¸a˜o em refrigerac¸a˜o, o sistema
VRV apresentou consumo 30% menor ao split, enquanto que,
no modo aquecimento a economia do VRV resultou em 10,5%.
Da ana´lise econoˆmica foi concluı´do que durante os primeiros 30
anos na˜o foi possı´vel recuperar o investimento com o sistema
VRV.
Souza [16] avalia o consumo energe´tico de um sistema
VRV e um sistema a A´gua Gelada a serem aplicados a um
pre´dio histo´rico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), utilizando o EnergyPlus. Como resultado, foi obtido
um consumo ele´trico 22,4% menor para o sistema VRV. Da
mesma forma, Baggio [17] compara a diferenc¸a de consumo
de energia de um pre´dio do foro central de Porto Alegre ini-
cialmente atendido por dois grupos de a´gua gelada, com um
novo sistema formado por equipamentos do tipo VRV. Atrave´s
da ana´lise, foi concluı´do que o consumo energe´tico do sistema
VRV e´ 25% menor que o consumo do sistema de a´gua gelada.
Da mesma forma, Zanata e Dutra [18] fazem uma comparac¸a˜o
entre o sistema VRV e o sistema de A´gua Gelada, utilizando o
software Trace. Chegando a` conclusa˜o de que os sistemas VRV
sa˜o mais adequados para aplicac¸o˜es de pequeno porte, sendo
que o limiar para escolha esta´ em torno de 200 a 300 TR.
Passando aos trabalhos estrangeiros, Aynur et. al. [19],
comparam mediante simulac¸o˜es no EnergyPlus o sistema de
condicionamento de ar central de Volume de Ar Varia´vel (VAV)
com um sistema VRV para um pre´dio em Maryland (EUA),
durante o vera˜o; verificou-se que o sistema VRV prometeu po-
tenciais de poupanc¸a de energia entre 27,1 e 57,9%, dependendo
da configurac¸a˜o e das condic¸o˜es interior e exterior. Zhou et al.
[20] simularam um edifı´cio de escrito´rios em Shangai, China,
obtendo como resultado que o sistema VRV economiza 22,2% e
11,7%, quando comparado com um sistema (VAV) e um sistema
com fan coils, respetivamente.
Com relac¸a˜o a` aplicac¸a˜o de pelı´culas de controle solar, fo-
ram constatados os trabalhos que seguem. Pereira [21] estuda
a influeˆncia que alguns paraˆmetros fı´sicos teˆm no desempe-
nho termoenerge´tico de uma edificac¸a˜o, atrave´s de simulac¸a˜o
no EnergyPlus. Entre os paraˆmetros avaliados, encontra-se a
aplicac¸a˜o de diferentes tipos de pelı´culas nos vidros, quando,
por sua vez, sa˜o variadas a a´rea envidrac¸ada nas proporc¸o˜es
1/3, 2/3 e 3/3, localizac¸a˜o geogra´fica e orientac¸a˜o. Das cidades
simuladas, Porto Alegre possui o perfil de temperatura anual
mais parecido com Foz do Iguac¸u. Para um pre´dio localizado em
Porto Alegre, com azimute de 45◦, a simulac¸a˜o que apresentou
maior reduc¸a˜o no consumo de ar condicionado, foi a da pelı´cula
de controle solar cinza escuro (transmitaˆncia visı´vel = 0,0855)
aplicada sobre vidro simples, resultando em, 12,4%, 20,5% e
26,0% para os pre´dios 1/3, 2/3 e 3/3, respetivamente. De forma
ana´loga, o consumo ele´trico total foi reduzido em 4,9, 8,6 e
11,5%.
Yin et. al. [22] simularam um pre´dio comercial com uma
grade fachada de parede de cortina no eQUEST, com o objetivo
de quantificar a economia de energia obtida atrave´s da aplicac¸a˜o
de pelı´culas de controle solar. Os resultados indicaram que os
fatores que amplamente influenciam no efeito das pelı´culas fo-
ram a posic¸a˜o da janela e a configurac¸a˜o das a´reas envidrac¸adas.
Para um sistema de vidrac¸aria utilizando vidro duplo low-E (So-
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lar Heat Gain Coefficient - SHGC = 0,548), a carga te´rmica
atrave´s das janelas foi reduzida em 2,2% e 27,5%, e o consumo
de energia ele´trica em 2% e 8%, para pelı´culas aplicadas dentro
(SHGC = 0,473) e fora (SHGC = 0,352), respectivamente.
Jahromi et. al. [13] simularam o impacto da aplicac¸a˜o de
pelı´culas de controle solar em um hotel do Reino Unido. As
pelı´culas simuladas sa˜o a Prestige 40 e Prestige 70 da 3M. O
estudo resultou em uma reduc¸a˜o do consumo anual de 2%, no en-
tanto, o consumo em refrigerac¸a˜o foi reduzido 35%. Do mesmo
modo, Li et. al. [23] desenvolveram e validaram experimen-
talmente um modelo no EnergyPlus para avaliar o potencial de
reduc¸a˜o no consumo de eletricidade da aplicac¸a˜o de pelı´culas de
controle solar em Hong Kong. No geral, a melhor combinac¸a˜o
foi a que utilizou vidro claro e pelı´cula de controle solar com
transmitaˆncia solar total igual a 34%, aplicada na face interna.
Esse arranjo deu por resultado uma reduc¸a˜o no consumo em ar
condicionado de 13,1%.
Li et. al. [24] estudaram o comportamento da iluminac¸a˜o e
carga te´rmica de um escrito´rio aberto para avaliar o efeito das
pelı´culas de controle solar junto com controle da iluminac¸a˜o. O
conjunto dessas alternativas trouxe uma economia de 21,2% em
iluminac¸a˜o e 6,9% em refrigerac¸a˜o.
Wang et. al. [25] avaliaram o consumo energe´tico de um
Instituto de Arte em Chicago, propondo sugesto˜es para otimizar
o desempenho energe´tico. Entre as propostas, foi simulado o
uso de pelı´culas de controle solar. O modelo base utilizou vidros
com SHGC igual a 0,40, quando aplicadas pelı´culas solares Low-
E com SHGC da janela igual a 0,15; foi obtida uma economia
de energia igual a 3,7%.
3. Metodologia
A primeira etapa do trabalho consistiu em criar um modelo
do edifı´cio no EnergyPlus, que simule o comportamento do
consumo de energia ele´trica ao longo do ano. A fidelidade da
simulac¸a˜o sera´ validada mediante comparac¸a˜o com o consumo
real. A segunda etapa, objetivou dimensionar o novo sistema de
ar condicionado e escolher as pelı´culas de controle solar, para
finalmente, quantificar a economia de energia obtida atrave´s das
simulac¸o˜es. Tambe´m foi realizada uma ana´lise econoˆmica para
determinar se a aplicac¸a˜o deste tipo de soluc¸o˜es no Brasil, ainda
sofisticadas, sa˜o realmente via´veis.
3.1. Desenvolvimento do modelo
A biblioteca possui uma a´rea construida de 2.263 m2, esta´
orientada ao norte com azimute zero, na cidade de Foz do Iguac¸u,
Parana´, Brasil. Segundo a classificac¸a˜o de Ko¨ppen-Geiger, o
clima de Foz e´ subtropical sem estac¸a˜o seca - Cfa. Segundo a
NBR 15220 parte 3, a cidade se encontra na zona bioclima´tica 3
[26]. O funcionamento do acervo bibliogra´fico e´ de segunda a
sexta-feira das 8:00 a`s 21:30 h, e sa´bados das 8:00 a`s 12:00 h; o
hora´rio das salas administrativas e´ de segunda a sexta-feira das
8:00 a`s 12:00 h e das 13:00 a`s 17:00 h. O audito´rio utiliza-se
uma vez por semana, das 8:00 a`s 14:00 h.
3.1.1. Arquivo clima´tico
Os dados do arquivo clima´tico utilizado prove´m da estac¸a˜o
meteorolo´gica localizada no aeroporto de Foz do Iguac¸u, co´digo
86925, e foram registrados pelo INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia), no perı´odo 2001-2010 [27]. O me´todo utilizado
para a gerac¸a˜o do arquivo clima´tico e´ o Ano Meteorolo´gico
Tı´pico (Typical Meteorological Year - TMY), onde sa˜o seleci-
onados os meses mais expressivos que ocorreram no perı´odo
medido, resultando assim em um ano formado por meses de
anos diferentes.
3.1.2. Zonas te´rmicas
A planta do pre´dio foi dividida em 41 zonas te´rmicas, de
acordo com a disposic¸a˜o dos condicionadores de ar atualmente
instalados (Fig. 1). Adicionalmente, cada espac¸o entre o forro e
a cobertura foi definido como uma outra zona te´rmica. Assim
sendo, o edifı´cio ficou conformado por 66 zonas te´rmicas. As
zonas habitadas podem ser classificadas como segue:
Figura 1: Divisa˜o do pre´dio em zonas te´rmicas. (Trac¸o grosso - parede diviso´ria,
trac¸o fino - limite imagina´rio, cor azul - piso superior).
• Acervo bibliogra´fico:
C11 S, C11 N, C12 S, C12 N, C21 S;
• Permaneˆncia de alunos:
Cu´pulas maiores: C23 S, C23 N, C24 S, C24 N;
Cu´pulas menores: C21 N, C31 A, PV4 C32, C32 A;
Coredor: PV2 1E;
• Recepc¸a˜o:
PV2 5E, PV2 5O;
• Salas administrativas:
S11, S12, S13, S15, S16, S17, S23, S24, S27, ECU;
• Audito´rio:
AUDIT S, AUDIT N;
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• Corredores:
PV2 10, PV2 2E, PV2 2O, PV2 3E, PV2 3O, PH1, PH2,
PH2 E;
• Banheiros:




O modelo geome´trico da figura 2, foi criado no EnergyPlus,
ingressando as coordenadas dos ve´rtices de cada superfı´cie. Para
construı´-lo foram utilizadas diversas plantas e cortes do projeto
arquitetoˆnico, e considerados os elementos de sombreamento
(cor roxo).
3.1.4. Caracterı´sticas construtivas: envolto´ria, cobertura e piso
Na tabela 1 sa˜o descritos os materiais de construc¸a˜o, con-
forme especificac¸o˜es te´cnicas do projeto arquiteto´nico. Na ta-
bela, as camadas de material encontram-se descritas em ordem
crescente de fora para dentro. As principais propriedades termo-
fı´sicas, comprimento - L, condutividade - k, densidade - ρ, calor
especı´fico - cp e resisteˆncia te´rmica - R, foram consultadas, em
sua maioria, dos Handbooks da ASHRAE [28].
3.1.5. Caracterı´sticas construtivas: esquadrias
Na tabela 2 se encontram as propriedades e os tipos de vidro
utilizados nas esquadrias. Adicionalmente, na construc¸a˜o do
modelo foram ingressados os marcos e travessas, conforme as
dimenso˜es do projeto arquitetoˆnico e propriedades termofı´sicas
apontadas em [33].
As janelas localizadas nas paredes laterais superiores das
cu´pulas possuem brises horizonta´is de protec¸a˜o solar executados
com ripas de madeira de 2,5 x 5 cm. Considerando o aˆngulo
de inclinac¸a˜o das ripas como sendo o aˆngulo formado entre a
normal exterior ao vidro e a normal exterior a` ripa (slat angle),
as janelas orientadas ao norte possuem inclinac¸a˜o de 87◦ e as
orientadas ao leste e oeste 55◦. Ambos tipos de brises foram mo-
delados no programa como sendo elementos de sombreamento
externo a`s janelas e com propriedades termofı´sicas padra˜o para
persiana com ripas de baixa refletividade [34].
3.1.6. Ganhos internos
Ocupac¸a˜o de Pessoas
Baseado na contagem de pessoas no local e no calenda´rio
acadeˆmico da Universidade que mais utiliza as instalac¸o˜es, para
as a´reas de permaneˆncia de alunos, a recepc¸a˜o e as salas ad-
ministrativas, o ano foi dividido em perı´odos de ocupac¸a˜o fixa
ao longo do ano e ao longo do dia, apresentados nas tabelas
3, 4 e 5. Foi adotado que cada pessoa que se encontra nessas
zonas, gera 117 W de calor, correspondente a` taxa metabo´lica
para uma pessoa digitando [35]. Para as zonas do acervo foi
considerada uma pessoa das 10 a`s 18:00 h com taxa metabo´lica
de 207 W, correspondente a uma pessoa caminhando [35]. Para
o audito´rio considerou-se uma a´rea de 0,7 m2 por pessoa [36] e
taxa metabo´lica de 108 W correspondente a` uma pessoa sentada
[35]. Para os sa´bados foi considerada a permaneˆncia de uma
pessoa nas zonas C23 e C24 e recepc¸a˜o das 8:00 a`s 12:00 h.
Iluminac¸a˜o
A quantidade de laˆmpadas foi contabilizada a partir do pro-
jeto luminote´cnico. Existem cinco tipos de laˆmpadas, as quais
sa˜o apresentadas na tabela 6. Para determinar a hora de acender
as laˆmpadas de tubo fluorescente e refletores das zonas de per-
maneˆncia de alunos, acervo bibliogra´fico e corredores, o ano foi
dividido em cinco perı´odos de acordo com o poˆr do sol, assim,
considera-se que estas lumina´rias sa˜o acesas na hora indicada
na tabela 7 e desligadas a`s 21:30 h. As salas administrativas,
audito´rio e banheiros possuem luzes do tipo tubo fluorescente e
sa˜o acesas durante seus respetivos perı´odos de funcionamento.
Estimou-se que os banheiros da administrac¸a˜o utilizam-se 30%
do tempo, e os banheiros principais o tempo inteiro. Considerou-
se que as laˆmpadas espiral se encontram acesas das 8:00 a`s 11:00
h, das 11:00 a`s 16:00 h, metade delas, e das 16:00 a`s 21:30 h
todas. As luzes da recepc¸a˜o encontram-se acesas durante todo
perı´odo de funcionamento e a iluminac¸a˜o exterior e´ ligada das
18:00 a`s 8:00 h.
Equipamentos ele´tricos
Para computadores de escrito´rio e notebooks foi adotado
o me´todo de ca´lculo Watts/Pessoa, a percentagem de pessoas
utilizando os mesmos e´ baseada em visitas feitas in loco. Por
simplicidade e a excec¸a˜o do datacenter, o consumo mensal
do restante de equipamentos sera´ somado ao consumo total
simulado mensalmente. Na tabela 8 e´ apresentada a lista de
aparelhos ele´tricos.
Infiltrac¸a˜o
Nos ambientes condicionados foi utilizada uma taxa de
infiltrac¸a˜o de 3,0 m3/h por metro de fresta para janelas bascu-
lantes e 6,5 m3/h por metro de fresta para portas bem ajustadas
[9]. Para portas com passagem de pessoas foi utilizada a taxa de
4 m3/h por pessoa, a quantidade de pessoas que transpo˜em as
portas foi estimada conforme tabela 9.
3.1.7. Condicionadores de ar
Os condicionadores de ar atualmente instalados foram in-
gressados na categoria HVACTemplate:System:Unitary, indicada
para a modelagem de sistemas split residenciais [35]. Os dados
disponı´veis no cata´logo do fabricante e que foram ingressados no
EnergyPlus esta˜o na tabela 10, para o restante de informac¸o˜es
requeridas foram utilizados os valores padra˜o sugeridos pelo
programa.
A temperatura dos termostatos foi considerada como sendo
constante durante certos perı´odos do ano. A estimativa foi ba-
seada na temperatura me´dia de uso dos condicionadores de ar
e a temperatura me´dia para Foz do Iguac¸u, conforme tabela
11. Considerou-se que, os condicionadores de ar ficam ligados
durante o hora´rio de funcionamento de cada dependeˆncia; a
excepc¸a˜o dos meses frios, junho e julho, em que estimou-se que
os mesmos sa˜o ligados no perı´odo das 13:00 a`s 18:00 h.
3.1.8. Resultado da simulac¸a˜o do modelo base
A simulac¸a˜o do modelo construido de acordo com os itens
previamente detalhados, deu por resultado os consumos mensais
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Tabela 1: Composic¸a˜o das superfı´cies e propriedades termofı´sicas dos materiais de construc¸a˜o.
Superfı´cie Camada Marerial L (m) k (W/m-K) ρ (kg/m3) cp (J/kg-K) R (m2-K/W) Fonte
Porta dupla 1 Laminado de cedro 0,0500 0,120 540 1210 - [29]
Parede de concreto (abaixo janela cupulas) 1 Concreto 0,3000 1,630 2400 1050 - [29]
Parede de madeira (arriba janela cupulas) 1 Revestimento madeira 0,0127 0,090 592 1170 - [28]
2 Madeira macic¸a 0,1400 0,141 559 1630 - [29]
Entrepiso 1 Placa OSB 0,1500 0,072 700 1880 - [28]
2 Camada de ar (ascendente) >0,05 - - - 0,140 [30]
3 Chapa laminada 0,0150 0,120 540 1210 - [29]
4 Ta´buas macic¸as 0,0200 0,172 704 1630 - [29]
Piso de madeira 1 Brita no2 0,2500 0,700 1500 800 - [30]
2 Manta impermeabilizante 0,0030 - - - 0,026 [28]
3 Argamassa 3:1 0,0800 1,150 2100 1000 [30]
4 Camada de ar (ascendente) 0,0100 - - - 0,150 [30]
5 Chapa laminada 0,0150 0,120 540 1210 - [29]
6 Ta´buas macic¸as 0,0200 0,172 704 1630 - [29]
Parede 15cm 1 Reboco argamassa 1:5 20% cimento 0,0150 0,480 1440 840 - [28]
2 Chapisco cimento e areia 1:3 0,0070 0,720 1860 840 - [28]
3 Tijolo macic¸o 0,1020 0,895 1920 790 - [29]
4 Chapisco cimento e areia 1:3 0,0070 0,720 1860 840 - [28]
5 Reboco argamassa 1:5 20% cimento 0,0150 0,480 1440 840 - [28]
Parede 30cm 1 Reboco argamassa 1:5 20% cimento 0,0150 0,480 1440 840 - [28]
2 Chapisco cimento e areia 1:3 0,0070 0,720 1860 840 - [28]
3 Blocos ceraˆmicos 0,2500 - - - 0,390 [29]
4 Chapisco cimento e areia 1:3 0,0070 0,720 1860 840 - [28]
5 Reboco argamassa 1:5 20% cimento 0,0150 0,480 1440 840 - [28]
Piso de granitina 1 Brita no2 0,2500 0,700 1500 800 - [30]
2 Manta impermeabilizante 0,0030 - - - 0,026 [28]
3 Argamassa 3:1 0,0800 1,150 2100 1000 [30]
4 Cimento 0,0070 0,720 1860 840 - [28]
5 Granitina 0,0250 - - - 0,014 [28]
Laje com cobertura de brita 1 Brita 0,0400 0,700 1500 800 - [30]
2 Nata 1:6 0,0010 - - - 0,013 [29]
3 Argamassa 1:4 0,0300 0,720 1860 840 - [28]
4 Manta asfa´ltica 0,0040 - - - 0,026 [28]
5 Regularizac¸a˜o 0,0200 - - - 0,026 [29]
6 Laje 0,0750 - - - 0,140 [28]
Forro de chapa de OSB 1 Impermeabilizac¸a˜o pintura asfa´ltica - - - - 0,026 [28]
2 Placa OSB 0,1000 0,072 700 1880 - [28]
3 Camada de ar (descendente) >0,05 - - - 0,210 [30]
4 Impermeabilizac¸a˜o pintura asfa´ltica - - - - 0,026 [28]
5 Placa OSB 0,0250 0,072 700 1880 - [28]
Cobertura 1 Telha tetrapack - - - - 0,037 [29]
Forro vertical abaixo dos zenitais 1 Placa OSB 0,1000 0,072 700 1880 - [28]
2 La˜ de rocha 0,0500 0,036 30 840 - [29]
3 Placa OSB 0,1000 0,072 700 1880 - [28]
Teto dos zenitais 1 Vidro pintado 0,0080 0,700 2800 750 [31]
Marco dos zenitais 1 Ac¸o 0,0100 60,500 7854 434 - [31]
Forro de gesso 1 Gesso 0,0190 0,160 800 1090 - [29]
Laje com cobertura de argila expandida 1 Argila expandida 0,1000 0,128 450 950 - [32]
2 Nata 1:6 0,0010 - - - 0,013 [29]
3 Argamassa 1:4 0,0300 0,720 1860 840 - [28]
4 Manta asfa´ltica 0,0040 - - - 0,026 [28]
5 Regularizac¸a˜o 0,0200 - - - 0,026 [29]
6 Laje 0,0750 - - - 0,140 [28]
Cobertura da recepc¸a˜o 1 Brasilit - - - - 0,037 [29]
2 Vidro 0,0080 0,700 2800 750 - [31]
Portas internas 1 Laminado de cedro 0,0400 0,114 425 1630 - [29]
Tabela 2: Propriedades dos vidros.
Tipo abertura Tipo de Vidro Vidro adotado L (mm) Transmitaˆncia solar - Tsol Transmitaˆmcia Visı´vel - Tvis k (W/m-K) Fonte
Janela Fixa Temperado CLEAR 6mm 6 0,775 0,881 0,9 [29]
Janela Vitrine Temperado #4215 8mm 8,08 0,742 0,878 0,854 [33]
Porta Vidro Temperado #4216 10mm 10,08 0,713 0,868 0,879 [33]
Zenital com Vidro leitoso Leitoso #14468 7,8 0,248 0,632 1 [33]
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Figura 2: Modelo geome´trico feito no EnergyPlus.
































































































PV2 1E 0 1 1 0 0 1 6 1 0 0 2 7 2 0 0 1 1 1 0
C21 N 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 2 7 2 0 0 0 2 0 0
C31 A 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 2 7 2 0 0 0 2 0 0
PV4 C32 0 1 3 0 0 2 5 1 0 0 3 7 3 0 0 1 3 1 0
C32 A 0 1 3 0 0 2 5 1 0 0 3 7 3 0 0 1 3 1 0
C23 S 0 1 2 0 0 2 10 2 0 0 4 12 4 0 0 1 3 1 0
C23 N 0 1 2 0 0 2 10 2 0 0 4 12 4 0 0 1 3 1 0
C24 S 0 1 2 0 0 2 10 2 0 0 4 12 4 0 0 1 3 1 0
C24 N 0 1 2 0 0 2 10 2 0 0 4 12 4 0 0 1 3 1 0
DD1 = (1/1 a 5/3)* e (23/12 a 31/12)*; DD3 = (6/3 a 14/6) ** e (31/7 a 14/11)***; DD4 = (15/6 a 14/7)** e (15/11 a 14/12)***; DD2 = (15/7 a
24/7)** e (15/12 a 22/12)***. * Fe´rias letivas discentes; ** Primeiro semestre letivo de 2017; *** Segundo semestre letivo de 2017.




































PV2 5O 0 3 0 0 3 1 0
PV2 5E 0 3 0 0 3 1 0
DDR1 = (1/1 a 5/3)* e (23/12 a 31/12)*; DDR2 = (6/3 a 22/12)**.
* Fe´rias letivas discentes; ** Perı´odo de aulas.
Tabela 5: Ocupac¸a˜o das salas administrativas ao longo do ano.
Salas admin. S11 S12 S13 S15 S23 S24 S17 S27 ECU
Seg. a Sex.
8-12 e 13-17 h 1 1 3 2 2 2 2 1 6
apresentados na tabela 12. Os valores exibidos ja´ consideram a
soma da energia gasta pelos aparelhos ele´tricos secunda´rios que
na˜o foram adicionados diretamente ao programa.
3.2. Validac¸a˜o do modelo
Na validac¸a˜o do modelo foram comparados o consumo
mensal simulado com o consumo medido, do qual dispo˜em-se
medic¸o˜es de novembro de 2016 a maio de 2017. Essas medic¸o˜es
sa˜o a soma do consumo do pre´dio simulado e do consumo das
salas de professores e alunos que se encontram dispostas em dois
blocos, oeste e leste, respectivamente, na frente da edificac¸a˜o
(Fig. 2, cor roxo). Optou-se por separar as salas do pre´dio prin-
cipal, por estarem em processo de reforma. Para quantificar o
gasto energe´tico dessas salas foram simuladas separadamente
treˆs salas modelo: sala de estudo de alunos, sala de professores
antes da reforma e sala de professores apo´s reforma (condiciona-
dor de ar mais eficiente, nova orientac¸a˜o e vidro da janela opaco).
Para totalizar o consumo, foram divididos em perı´odos; o ano,
a partir da quantidade de salas em funcionamento e calenda´rio
acadeˆmico; e o dia, de acordo com a variac¸a˜o ocupacional. A
seguir sa˜o listados uma se´rie de acontecimentos inusuais que
ocorreram durante a coleta das medic¸o˜es de consumo e que
devem ser considerados na validac¸a˜o do modelo.
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Tabela 6: Lumina´rias
Tipo de laˆmpada Poteˆncia (W) Espac¸o Frac¸a˜o radiante Frac¸a˜o visı´vel
Tubo fluorescente - Embutidas no forro 32 Interior e exterior 0,37 0,18
Tubo fluorescente - Forro rebaixado acrı´lico 32 Interior e exterior 0,37 0,18
Refletores - Fixados nas vigas 30 Cu´pulas e recepc¸a˜o 0,72 0,18
Fluorescente espiral - Pendentes 85 Cu´pulas grandes 0,42 0,18
Fluorescente compacta - Pendentes 20 Cu´pulas pequenas 0,42 0,18
Fluorescente compacta - Fixadas nas vigas 7 Exterior 0,72 0,18
Tabela 7: Hora em que sa˜o ligadas as laˆmpadas ao longo do ano.













• Condicionadores de ar das zonas PV2 2O e PV2 3O, fora
de servic¸o;
• Novembro: Greve dos funciona´rios da biblioteca, hora´rio
de funcionamento alterado para 8:00 a`s 18:00 h;
• Novembro: Comec¸o da reforma das salas do bloco leste.
Salas de estudo de alunos fechadas, salas de professores
funcionando normalmente no bloco oeste;
• Final de Novembro e comec¸o de Dezembro: Greve de
professores, uso das salas afetado;
• Janeiro: Brises das janelas das cu´pulas retirados;
• Fevereiro: Comec¸o da reforma do bloco oeste. Habilitac¸a˜o
das salas de estudo de alunos e mudanc¸a das salas de pro-
fessores para a ampliac¸a˜o feita no bloco leste;
• Fevereiro: Reposic¸o˜es de aulas referentes ao segundo
semestre de 2016 e consequente aumento da ocupac¸a˜o de
pessoas;
• Fevereiro: Semana de inventa´rio de livros, hora´rio de
funcionamento alterado para 8:00 a`s 21:00 h;
• Abril: No ano 2017, esse meˆs apresentou temperaturas
mais baixas que o ano meteorolo´gico tı´pico (Fig. 3), con-
sequentemente, os condicionadores de ar permaneciam
desligados pela manha˜. Considerando esta ocorreˆncia,
o schedule de funcionamento dos condicionadores de ar
neste meˆs, foi corrigido para o hora´rio de 13:00 a 21:20 h.
Corrigindo o modelo base de acordo com as eventualidades
ocorridas ao longo do ano 2016/2017, e somando aos resultados
Figura 3: Discrepancia da temperatura me´dia de abril de 2017 e do AMT.
o consumo das salas exteriores, e´ possı´vel comparar os resulta-
dos da simulac¸a˜o com os dados medidos, assim foram obtidos
os resultados da tabela 13.
Cabe salientar que as propostas de melhoria sera˜o para o
pre´dio central, sem levar em considerac¸a˜o a`s salas da frente.
Ale´m disso, como as eventualidades ocorridas em 2016/2017,
na˜o voltara˜o a se repetir no futuro, para os ca´lculos de economia
de energia, se utilizara o modelo base, o qual considera que
no ano na˜o ocorrem eventos extraordina´rios e na˜o considera o
consumo das salas de estudo e professores.
3.3. Alterac¸o˜es propostas
3.3.1. Ar condicionado do tipo multi-split
Para dimensionar o sistema, o VRV foi simulado em modo
autosize, e assim obtidas as ma´ximas poteˆncias de refrigerac¸a˜o
e aquecimento para cada ambiente. Essa simulac¸a˜o foi rodada
utilizando os dias de projeto estatı´sticos definidos pela ASHRAE
[43]. No inverno, o dia tı´pico de projeto e´ 21 de junho, e no
vera˜o: 21 de dezembro, 21 de janeiro e 21 de marc¸o, devido
a`s posic¸o˜es solares diferentes [9]. Escolheu-se trabalhar com a
frequeˆncia de ocorreˆncia cumulativa anual 0,4% para o vera˜o,
e 99,6% para o inverno, recomendadas para instalac¸o˜es de alto
nı´vel. A carga te´rmica para aquecimento e´ muito menor que a
carga de refrigerac¸a˜o, portanto, as unidades evaporadoras foram
selecionadas a partir das ma´ximas poteˆncias de refrigerac¸a˜o.
As unidades escolhidas sa˜o da marca LG, e suas principais
caracterı´sticas encontram-se na tabela 14, junto a` carga te´rmica
de cada espac¸o.
A conexa˜o das unidades internas a` unidade externa levou
em considerac¸a˜o: o Corrected Capacity Ratio - CCR (Eq. 1),
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Tabela 8: Relac¸a˜o de equipamentos ele´tricos.
Equipamento Poteˆncia
(W)





Computador Escrito´rio 150 - 30 % das pessoas que
se encontram na zona
Sul das cu´pulas maio-
res
0,3 - Local
Computador Escrito´rio 120 - 100 % das pessoas





Notebook 35 - 40 % das pessoas que





Datacenter 4000 1 24h ZT S14 - [38] [39]
Modem 12 12 24h - - 4,32 [40]
Telefone 3 14 60min/dia - - 0,924 [40]
Impressora 15 5 60min/dia - - 1,65 [40]
Bebedouro - 1 24h - - 23 [41]
Geladeira - 1 24h - - 30,8 [41]
Microondas 1200 1 20min/dia - - 26,4 [40]
Cafeteira 600 1 60min/dia - - 13,2 [40]
Tabela 9: Pessoas que transpo˜em as portas de acesso ao recinto.
Porta Periodo 8:00 a 10:00 a 12:00 a 18:00 a
10:00 h 12:00 h 18:00 21:30
Entrada Fe´rias -
pessoas/hora seg. a sex. 6 9 9 -
Entrada Aulas -
pessoas/hora seg. a sex. 20 60 60 20
Entrada Aulas -
pessoas/hora sab. 6 6 - -
Laterais Ano inteiro -
pessoas/hora 1 1 1 -
o Combination Ratio - CR (Eq. 2), a proximidade, a confia-
bilidade do sistema, e os mesmos hora´rios de funcionamento.
Na sala S14 e no audito´rio, foram mantidos os condicionadores
split, por ambos os espac¸os possuı´rem hora´rios diferenciados de
funcionamento. Na figura A.11 do Apeˆndice A encontra-se um
diagrama com o posicionamento das unidades condensadoras.
Na tabela 15, encontram-se as caracterı´sticas das unidades
selecionadas, os paraˆmetros usados para comprovar o correto
dimensionamento do sistema (CCR e CR) e carga te´rmica. Cabe
ressaltar que, no caso de sistemas multi-split, a carga te´rmica
do sistema central e´ a carga ma´xima simultaˆnea do conjunto de
unidades servidas pelo sistema, e na˜o e´ necessariamente a soma
dos ma´ximos das zonas, que podem na˜o ocorrer simultanea-
mente [9]. O fator de correc¸a˜o foi extraı´do do Performance Data




Capacidade corrigida da un. ext.
≤ 100% (1)
CR(%) =
Soma da capacidade nom. das un. int.
Un. ext. ao servic¸o
≤ 50 − 130% (2)
Uma vez escolhidos os equipamentos comerciais, o modelo
em autosize foi preenchido com os dados do cata´logo do fabri-
cante e com os modelos de EnergyPlus disponı´veis na Building
Component Library [46] da NREL (National Renewable Energy
Laboratory), os quais conte´m as curvas de desempenho a` carga
total e parcial, para operac¸a˜o em resfriamento e aquecimento.
3.3.2. Pelı´culas nos vidros
Foram escolhidas pelı´culas de controle solar da 3M, por
serem comercializadas no Brasil e pela confiabilidade da marca.
Elegeram-se treˆs se´ries diferentes: prestige, ceramic e neutral
[47]. A prestige e´ o u´ltimo lanc¸amento, oferece a melhor relac¸a˜o
entre aproveitamento da luz natural e reduc¸a˜o de calor, com a
menor reflexividade. A ceramic na˜o rejeita tanta energia quanto
a primeira e e´ mais refletiva. A neutral e´ a classe tradicional
de pelı´cula com metais na sua composic¸a˜o e e´ a que apresenta
a menor transmissa˜o de luz visı´vel. As propriedades o´ticas
das pelı´culas foram obtidas da biblioteca do programa Berkeley
Lab Window v7.5.11.0 [33], na tabela 16 sa˜o mostradas essas
propriedades junto a`s propriedades fı´sicas de cada pelı´cula.
As pelı´culas foram colocadas na parte posterior do pre´dio,
quer dizer, deixando fora as a´reas administrativas, audito´rio e
recepc¸a˜o, ja´ que as mesmas apresentam diversos elementos de
sombreamento. Desta forma as pelı´culas de controle solar foram
adicionados nas janelas e clarabo´ias orientadas ao leste, norte e
oeste da regia˜o do acervo bibliogra´fico, permaneˆncia de alunos e
corredor central. A fachada sul foi deixada fora por ser a menos
ensolarada.
3.3.3. Ar Condicionado VRV e Pelı´culas nos vidros
Nesta sec¸a˜o sa˜o simuladas juntas as duas propostas anterio-
res, quer dizer, o sistema VRV junto com pelı´culas de controle
solar nos vidros. Escolheu-se trabalhar com a pelı´cula Neutral
35, por ser o modelo mais barato e que transmite uma quantidade
aceita´vel de luz visı´vel.
4. Resultados e discusso˜es
Na figura 4 e´ apresentado o consumo ele´trico mensal do
modelo base e as treˆs propostas sugeridas. No caso das pelı´culas
de controle solar, o resultado corresponde a` simulac¸a˜o com a
pelı´cula Neutral 35. Para maiores detalhes, na tabela B.24 do
Apeˆndice B, encontram-se os valores separados do consumo
dos equipamentos ele´tricos e iluminac¸a˜o, do consumo de ar
condicionado, assim como o consumo total e porcentagens de
economia de energia mensal que proporciona cada uma das
alternativas.
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Tabela 10: Condicionadores de ar atualmente instalados no pre´dio.
Tipo Cassette Cassette Piso - teto Hi-Wall Hi-Wall Piso-teto
Capacidade nominal refrigarac¸a˜o (Btu) 46.000 46.000 30.000 18.000 12.000 60.000
Capacidade nominal aquecimento (Btu) - 44.000 - - - -
COP (W/W) 2,94 2,88 2,78 3,01 3,01 2,88
Vaza˜o ventilador unidade evaporadora (m3/h) 1.900 1.900 1.090 800 580 2.295
Quantidade 10 7 8 10 4 4
Local Cupulas maiores PV2 1:4 Cupulas menores Administrac¸a˜o S Administrac¸a˜o N Audito´rio e
e acervo e recepc¸a˜o corredor E
Tabela 11: Temperatura me´dia compensada para Foz do Iguac¸u [42] e temperatura de uso dos condicionadores de ar.
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Temperatura de bulbo seco (oC) 25,5 25,4 23,8 20,8 17,7 15,8 15,7 17,5 19 21,4 23,1 25,1
Temperatura de uso do termostato refrigerac¸a˜o (oC) 18 18 18 19 19 21 21 19 19 19 18 18
Temperatura de uso do termostato aquecimento (oC) 17 17 17 18 18 20 20 18 18 18 17 17
Figura 4: Consumo ele´trico mensal das alternativas propostas.
4.1. Sistema atual: Ar condicionado split
No gra´fico da figura 5 e´ apresentado o consumo mensal
de energia ele´trica discriminado por servic¸o, para o modelo
base. O consumo de condicionamento de ar e´ dado pela soma
da refrigerac¸a˜o, aquecimento e ventiladores. Observa-se que
nos meses quentes a participac¸a˜o do condicionamento de ar no
consumo e´ bem superior ao resto dos servic¸os. Em janeiro e
fevereiro, o consumo e´ inferior aos outros meses de vera˜o, de-
vido ao perı´odo de funcionamento do estabelecimento ser menor
nesses dois meses, logo, o meˆs de maior consumo e´ marc¸o,
totalizando 17.027 kWh, dos quais 14.257 kWh (86,7%) cor-
respondem ao condicionamento de ar. Conforme a temperatura
me´dia ambiente decresce (tab. 11), o consumo em refrigerac¸a˜o,
tambe´m diminui. Como a maioria dos split sa˜o somente para
refrigerac¸a˜o, e como, nos meses mais frios, junho e julho, foi
estabelecido que o ar e´ ligado metade do dia (13:00 a`s 18:00 h),
o consumo nos meses de inverno cai abruptamente. O menor
consumo e´ no meˆs de junho, totalizando 4.771 kWh, dos quais
1.727 kWh (36%) correspondem ao condicionamento de ar.
Figura 5: Consumo de energia ele´trica mensal por servic¸o para o modelo base.
A figura 6 mostra a participac¸a˜o em porcentagem de cada
servic¸o no consumo total anual, observa-se novamente, a grande
parcela do ar-condicionado, correspondente a 76,07% do total
(entre refrigerac¸a˜o, aquecimento e ventiladores).
4.2. Proposta 1: Ar condicionado VRV
Como mostra a figura 7, o perfil de consumo e´ igual ao do
caso base, pore´m com a substituic¸a˜o do sistema split pelo VRV,
obteve-se uma economia de energia em condicionamento de ar
de aproximadamente 50% nos meses quentes, descendo para
aproximadamente 20% nos meses mais frios (Apeˆndice B tab.
B.24). O meˆs que mais consumiu continua sendo marc¸o, com
10.120 kWh, dos quais 7.350 sa˜o de condicionamento de ar (72,6
%), apresentando uma reduc¸a˜o de 40% com relac¸a˜o ao modelo
base. O meˆs de menor consumo continua sendo junho com 4.485
kWh, dos quais 1.441 kWh (32%) sa˜o de condicionamento de
ar. A reduc¸a˜o no consumo de condicionamento de ar em junho
foi somente 16,7%, devido ao sistema VRV operar em modo
refrigerac¸a˜o e aquecimento. Apesar do sistema funcionar em
modo aquecimento, o consumo continua sendo baixo, por causa
do schedule de funcionamento ser o mesmo que para o caso base,
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Tabela 12: Consumo de energia ele´trica mensal para o modelo base.
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Consumo (kWh) 14.699 11.577 17.027 10.510 7.486 4.771 5.000 8.369 7.883 11.426 15.550 15.881
Tabela 13: Validac¸a˜o da simulac¸a˜o, resultados vs. medic¸o˜es.
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Simulac¸a˜o (kWh) 14.645 13.574 20.563 11.608 9.269 6.131 6.387 10.263 9.861 13.981 12.421 15.867
Medidor (kWh) 14.885 13.630 19.417 11.224 10.234 - - - - - 12,003 16,543
Diferenc¸a (%) 1,61 0,41 -5,90 -3,42 9,43 - - - - - -3,48 4,09
Tabela 14: Caracterı´sticas das Unidades Evaporadoras selecionadas [44] e carga te´rmica.
Ambiente Modelo Tipo Quant. Capacidade de Carga te´rmica Vaza˜o
comercial Refrigerac¸a˜o (Btu) calculada (Btu) m3/s
Conectadas a` unidade exterior 1
PV2 1E ARUN423TMC4 Cassette 1 42.000 38.903 0,500
C24 S ARUN283TPC4 Cassette 2 28.000 56.894 0,317
C24 N ARUN283TPC4 Cassette 2 28.000 54.151 0,317
C23 S ARUN483TMC4 Cassette 1 48.100 45.985 0,533
C23 N ARUN363TNC4 Cassette 2 36.200 61.236 0,417
PV2 2E ARUN123TNA4 Cassette 1 12.300 10.214 0,233
PV2 3E ARUN093TNA4 Cassette 1 9.600 9.340 0,225
Conectadas a` unidade exterior 2
PV2 1O ARUN243TNA4 Cassette 1 24.200 21.487 0,350
C31 A ARUN243SCL4 hi-wall 1 24.200 23.860 0,230
C32 A ARUN153SBL4 hi-wall 2 15.400 28.754 0,180
PV2 2O ARUN243TNA4 Cassette 1 24.200 21.228 0,350
PV2 3O ARUN363TNC4 Cassette 1 36.200 33.219 0,417
PV4 C32 ARUN283TPC4 Cassette 2 28.000 49.417 0,317
PV2 5E ARUN363TNC4 Cassette 1 36.200 29.090 0,417
PV2 5O ARUN423TMC4 Cassette 1 42.000 40.457 0,500
Conectadas a` unidade exterior 3
C12 S ARUN283TPC4 Cassette 2 28.000 49.249 0,317
C12 N ARUN483TMC4 Cassette 1 48.100 47.794 0,533
C11 S ARUN423TMC4 Cassette 1 42.000 39.994 0,500
C11 N ARUN363TNC4 Cassette 1 36.200 30.446 0,417
C21 S ARUN363TNC4 Cassette 2 36.200 66.991 0,417
C21 N ARUN363TNC4 Cassette 2 36.200 65.543 0,417
Conectadas a` unidade exterior 4
S17 ARUN123SBL4 hi-wall 1 12.300 12.366 0,159
S27 ARUN073SBL4 hi-wall 1 7.500 7.257 0,117
ECU ARUN183SCL4 hi-wall 2 19.100 36.573 0,208
PH2 E ARUN363TNC4 Cassette 1 36.200 34.340 0,417
PH2 ARUN363TNC4 Cassette 1 36.200 29.413 0,417
S16 ARUN153SBL4 hi-wall 1 15.400 14.352 0,175
Conectadas a` unidade exterior 5
S11 ARUN123SBL4 hi-wall 1 12.300 11.699 0,159
S12 ARUN183SCL4 hi-wall 1 19.100 17.128 0,208
S13 ARUN243SCL4 hi-wall 1 24.200 19.566 0,233
S15 ARUN123SBL4 hi-wall 1 12.300 11.798 0,159
S23 ARUN073SBL4 hi-wall 1 7.500 6.716 0,090
S24 ARUN153SBL4 hi-wall 1 15.400 12.637 0,175
SPH1 ARUN283TPC4 Cassette 1 28.000 25.582 0,317
das 13:00 a`s 18:00 h, sendo que nesse hora´rio as temperaturas
me´dias ambientes do arquivo clima´ticos sa˜o pro´ximas a`s do
setpoint do termostato.
4.3. Proposta 2: Pelı´culas nos vidros
A simulac¸a˜o utilizando as pelı´culas de controle solar da
tabela 16 deram como resultado os consumos mensais apresen-
tados no gra´fico da figura 9. Em ordem decrescente, as pelı´culas
que proporcionaram maior economia foram: Neutral 20, Pres-
tige 40, Ceramic 30, Neutral 35, Prestige 70, conforme a reduc¸a˜o
te´rmica que cada um deles oferece. Cabe ressaltar que a reduc¸a˜o
te´rmica e´ proporcional a` reduc¸a˜o da transmissa˜o de luz visı´vel,
e que quanto melhor a qualidade da pelı´cula, mais luz visı´vel
deixara´ passar (cores mais claras) oferecendo a mesma reduc¸a˜o
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Tabela 15: Caracterı´sticas das unidades condensadoras selecionadas [44] e carga te´rmica.
Unidade Carga te´rmica Carga max. Modelo Capacidade de Fator de Capacidade COP CCR CR
calculada (Btu) simultaˆnea (Btu) comercial refrigerac¸a˜o (Btu) correc¸a˜o corregida (Btu) (W/W) (%) (%)
1 276.723 253.500 ARUN288BTE4 288.000 0,97 279.360 3,34 90,7 102,9
2 247.512 209.986 ARUN264BTE4 264.000 0,97 256.080 3,37 82,0 103,7
3 300.017 257.421 ARUN312BTE4 312.000 0,97 302.640 3,3 85,1 104,8
4 134.300 127.289 ARUN144BTE4 144.000 0,97 139.680 3,54 91,1 101,3
5 105.126 87.675 ARUN096BTE4 96.000 0,98 94.080 4,03 93,2 123,8
Tabela 16: Propriedades fı´sicas e o´ticas dos vidros utilizados [33] [47].
Co´digo P1 P2 P3 P4 P5
Modelo Prestige 40 Prestige 70 Ceramic 30 Neutral 20 Neutral 35
Cor
d (mm) - espessura 6,3 6,3 6 6,2 6,1
Ts - Transmitaˆncia solar 0,254 0,398 0,546 0,124 0,461
R f s - Refectaˆncia solar frontal 0,240 0,246 0,069 0,195 0,117
Rbs - Refectaˆncia solar posterior 0,073 0,096 0,064 0,194 0,111
Tv - Transmitaˆncia visı´vel 0,432 0,729 0,762 0,156 0,529
R f v - Reflectaˆncia visı´vel frontal 0,057 0,074 0,081 0,210 0,125
Rbv - Reflectaˆncia visı´vel posterior 0,053 0,070 0,079 0,186 0,109
e f - Emissividade hemisfe´rica frontal 0,87 0,87 0,84 0,84 0,84
eb - Emissividade hemisfe´rica posterior 0,84 0,84 0,84 0,78 0,85
k (W/m.K) - Condutividade 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95
Reduc¸a˜o te´rmica (%) 52 41 50 53 46
Luz visı´vel transmitida (%) 42 71 36 15 36
Refrigeração Aquecimento Ventiladores
Iluminação interna Iluminação externa Equip. elétricos
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Refrigeração Aquecimento Ventiladores
Ar-condicionado
Figura 7: Consumo de energia ele´trica mensal por setor com o sistema VRV.
te´rmica, o que pode ser observado comparando os modelos Pres-
tige 40 e Neutral 20. Ambas pelı´culas deram por resultado as
maiores reduc¸o˜es no consumo, por causa da reduc¸a˜o te´rmica ofe-
recida ser de 52 e 53%, respectivamente. No entanto, a pelı´cula
Neutral 20 oferece uma passagem de luz visı´vel muito menor
que a Prestige 40, 15 e 42%, respectivamente.
Visto que as pelı´culas de controle solar foram introduzidas
na parte posterior do pre´dio, e´ interessante analisar os resultados
somente para as zonas te´rmicas influenciadas com a mudanc¸a.
Essa ana´lise encontra-se na tabela B.25 do Apeˆndice B, onde,
para cada modelo de pelı´cula simulada, apresenta-se o consumo
mensal em condicionamento de ar e total, e a economia obtida
com cada uma das opc¸o˜es. O resultado mais favora´vel foi para
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Refrigeração Aquecimento Ventiladores
Iluminação interna Iluminação externa Equip. elétricos
Figura 8: Contribuic¸a˜o de cada servic¸o no consumo anual para a proposta 1.
a pelı´cula Neutral 20, proporcionando a ma´xima reduc¸a˜o de
consumo em ar-condicionado de 7,31%, no meˆs de setembro.
Os resultados obtidos sugerem que o uso de pelı´culas de
controle solar na˜o gera reduc¸a˜o significativa no consumo. Entre-
tanto para tirar concluso˜es, devem ser consideradas a orientac¸a˜o
e a´rea das janelas. No caso da biblioteca, dispo˜e-se da maior
a´rea envidrac¸ada na fachada sul, a qual na˜o foi considerada nas
simulac¸o˜es por ser a menos ensolarada. Exceto pelas janelas
dos pa´tios internos, as paredes orientadas norte e oeste, que sa˜o
as que possuem maiores ganhos te´rmicos, apresentam pouca
a´rea envidrac¸ada, e ale´m disso a geometria em forma de cu´pulas
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Figura 9: Consumo ele´trico mensal com uso de pelı´culas de controle solar.
4.4. Proposta 3: VRV e Pelı´culas
No gra´fico da figura 4, encontra-se o consumo ele´trico men-
sal desta alternativa comparada com as outras propostas. Como
o sistema de ar condicionado VRV e´ bem mais eficiente que o
Split, a reduc¸a˜o de consumo proporcionada pelas pelı´culas nesse
caso e´ menor que quando utilizadas junto ao sistema split, 1,17%
e 2,15% anual, respectivamente.
5. Ana´lise Econoˆmica
Na figura C.12 doApeˆndice C, encontra-se o histo´rico dos
ajustes tarifa´rios estabelecidos pela COPEL (Companhia Para-
naense de Energia) e a evoluc¸a˜o da inflac¸a˜o (IPCA - I´ndice de
Prec¸os ao Consumidor Amplo). Atrave´s do gra´fico se aprecia
como as tarifas de energia ele´trica na˜o seguem uma trajeto´ria
bem definida. Com o intuito de adotar uma premissa para a
projec¸a˜o da tarifa, o histo´rico foi dividido em treˆs perı´odos. No
perı´odo de 1999 a 2004 as tarifas cresceram acima do ı´ndice de
inflac¸a˜o, no perı´odo de 2005 a 2013, as tarifas evoluı´ram abaixo
da inflac¸a˜o, e de 2014 a 2015 bem acima da inflac¸a˜o, caindo em
2016. Na tabela 17, encontra-se a me´dia geome´trica da evoluc¸a˜o
da tarifa ele´trica e do IPCA para ditos perı´odos.
Tabela 17: Evoluc¸a˜o do IPCA [48] e da tarifa de energia ele´trica [49].
1999-2004 2005-2013 2014-2016 1999-2016
Alterac¸o˜es tarifarias (%) 18,24 0,47 23,25 10,19
IPCA (%) 8,67 5,30 7,79 6,84
Diferenc¸a (%) 9,57 -4,83 15,46 3,35
Para estabelecer o valor da inflac¸a˜o, foi utilizada a projec¸a˜o
ate´ 2023 feita pelo banco Bradesco, a me´dia dessa projec¸a˜o
corresponde a 4,33% ao ano [50]. De acordo com a tabela
17, foram montados treˆs cena´rios: cena´rio refereˆncia, a tarifa
ele´trica cresce 3% acima da inflac¸a˜o, condizente com a me´dia
geome´trica da diferenc¸a de todo o perı´odo considerado; cena´rio
bom, a tarifa ele´trica cresce 9% acima da inflac¸a˜o, de acordo
com o perı´odo de 1999 a 2004; e cena´rio contraproducente, no
qual a inflac¸a˜o cresce acima da tarifa de energia em 3%, similar





Alterac¸o˜es tarifa´rias (%) 7,33 13,33 1,33
IPCA (%) 4,33 4,33 4,33
Diferenc¸a (%) 3,00 9,00 -3,00
5.1. Proposta 1: Ar condicionado VRV
Na tabela 19, encontram-se as varia´veis de entrada necessa´rias
na ana´lise. A TMA utilizada corresponde a` composic¸a˜o da me´dia
geome´trica da poupanc¸a lı´quida (P) nos u´ltimos 10 anos [51],
com a inflac¸a˜o. Para efetuar a composic¸a˜o utilizou-se a fo´rmula
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(1+T MA) = (1+ i)∗ (1+ P). O custo da energia ele´trica adotado
e´ o valor vigente da tarifa convencional da COPEL, o qual inclui
os impostos ICMS e PIS/COFINS [52]. O valor do investimento
para o VRV corresponde ao prec¸o me´dio de equipamentos desse
tipo, estimado a partir de unidades de igual poteˆncia a`s do sis-
tema proposto [53]. Para os ar-condicionado split, foi utilizado
o prec¸o me´dio de mercado dos modelos atualmente instalados
no pre´dio.
Tabela 19: Varia´veis de entrada para a proposta 1.
P (%) 1,0900
TMA (%) 5,4672
Tarifa ele´trica (R$/kWh) 0,640
Investimento VRV (R$) 743.237
Consumo VRV (kWh/ano) 88.508
Investimento Split (R$) 219.000
Consumo Split (kWh/ano) 130.179
Vida u´til VRV (anos) 20
Vida u´til Split (anos) 10
A ana´lise econoˆmica desta proposta sera´ abordada desde a
proposic¸a˜o de qual dos sistemas de ar condicionado em estudo e´
o mais vantajoso. Considerando as varia´veis de entrada da tabela
19, foram montados os fluxos de caixa para cada um dos cena´rios
propostos. Na tabela C.26 do Apeˆndice C, encontra-se o fluxo
de caixa para o cena´rio refereˆncia; para os outros cena´rios, o
fluxo e´ montado de forma similar, mas considerando a taxa de
aumento do prec¸o da eletricidade respectiva ao caso. Posto que,
a vida u´til do sistema VRV e´ o dobro que a do sistema split
[54] [55], para montar o fluxo de caixa e comparar essa duas
alternativas, aplicou-se o me´todo do mı´nimo comum mu´ltiplo, o
qual utiliza a hipo´tese de que o bem sera´ substituı´do por outro
de caracterı´sticas ideˆnticas, quando atingida sua vida econoˆmica
de utilizac¸a˜o [56].
Dada a importaˆncia do investimento, a ana´lise foi repetida
para o caso com financiamento. Para o sistema VRV foi utilizado
o financiamento para projetos de eficieˆncia energe´tica oferecido
pelo BNDES [57], o qual possui taxa de juros de 9,1% a.a., prazo
de 10 anos e financia ate´ 80% do valor do investimento. Para
o sistema split, foi utilizada a linha de financiamento BNDES
automa´tico [58], para aquisic¸a˜o de equipamentos novos, a qual
possui taxa de juros de 13,5% a.a., prazo de 6 anos e financia
ate´ 80% do investimento. As tabelas de financiamento, C.27 e
C.28, e a tabela com o fluxo de caixa para o cena´rio refereˆncia,
C.29, encontram-se no Apeˆndice C.
Finalmente, na tabela 20, sa˜o apresentados os resultados
obtidos para o Valor Presente Lı´quido (VPL), Taxa Interna de
Retorno (TIR), Pay Back Descontado (PBD) e Custo Anual
Uniformizado (CAU). Observa-se que a instalac¸a˜o do sistema
VRV em lugar do sistema split, e´ mais vantajosa nos cena´rios
refereˆncia e bom; ja´ para o cena´rio contraproducente, o VRV
resulta ser a opc¸a˜o mais cara. Tambe´m, nos cena´rios refereˆncia
e bom, ter o dinheiro para o investimento em lugar de financiar
resulta mais lucrativo.
Tabela 20: Resultados da ana´lise econoˆmica para o sistema de ar condicionado.
Cena´rio VPL TIR PBD CAU Split CAU VRV CAU
(R$) (%) (anos) (R$) (R$) (R$)
Sem financiamento
Refereˆncia 204.862 8,85% 13,93 -185.558 -168.462 17.096
Bom 694.369 13,52% 10,74 -245.165 -187.218 57.946
Contraprod. -169.050 1,37% - -88.713 -102.820 -14.108
Com financiamento
Refereˆncia 176.093 9,72% 15,18 -191.236 -176.541 14.695
Bom 665.600 16,72% 12,39 -250.843 -195.298 55.545
Contraprod. -69.210 3,27% - -105.124 -110.900 -5.776
A figura 10 mostra o gra´fico de como varia a TIR e o PBD,
em func¸a˜o do aumento do prec¸o da eletricidade, para o caso
sem financiamento. Nota-se que, o sistema VRV torna-se mais
vantajoso que o sistema split, desde que a energia cresc¸a a uma
taxa anual maior ou igual a 3,3% ou, em outras palavras, 1%
abaixo da inflac¸a˜o.
Figura 10: Variac¸a˜o da TIR e PBD em func¸a˜o da taxa de aumento do prec¸o da
eletricidade.
5.2. Proposta 2: Pelı´culas nos vidros
O valor do metro quadrado de pelı´cula de controle solar foi
obtido atrave´s de orc¸amento com uma empresa do ramo, a a´rea
em que as pelı´culas sera˜o colocadas corresponde a 239,9 m2. Na
tabela 21 encontram-se os valores do investimento e resultados
para o cena´rio bom. Como os resultados mostram que a proposta
na˜o e´ economicamente via´vel para nenhum dos tipos de pelı´cula
utilizadas, na˜o e´ necessa´rio repetir a ana´lise para o resto dos
cena´rios.
Tabela 21: Resultados da ana´lise econoˆmica para as pelı´culas de controle solar.
Pelı´cula Prec¸o Investimento Vida u´til Economia VPL CAU
(R$/m2) (R$) (anos) anual (kWh) (R$) (R$)
Prestige 40 540 129.550 15 3007 -82.047 -3.671
Prestige 70 540 129.550 15 2551 -89.241 -3.992
Ceramic 30 335 80.369 15 2906 -34.454 -1.541
Neutral 20 177 42.464 10 3445 -12.945 -1.007
Neutral 35 177 42.464 10 2780 -18.638 -1.450
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5.3. Proposta 3: VRV e pelı´culas
Seguindo o mesmo procedimento que na proposta 1 e utili-
zando as novas varia´veis de entrada da tabela 22, foram mon-
tados os fluxos de caixa correspondentes a cada cena´rio; os
resultados da ana´lise sa˜o apresentados na tabela 23. Essa opc¸a˜o
resulta via´vel, por causa do investimento nas pelı´culas ser diluı´do
dentro do investimento no sistema de condicionamento de ar,
no entanto, verifica-se que esta opc¸a˜o e´ menos atrativa que a
proposta 1.
Tabela 22: Varia´veis de entrada para a proposta 3.
TMA (%) 5,4672
Tarifa ele´trica (R$/kWh) 0,640
Investimento VRV (R$) 785.700
Consumo VRV + pelı´culas (kWh/ano) 87.482
Investimento Split (R$) 219.000
Consumo Split (kWh/ano) 130.179
Vida u´til VRV (anos) 20
Vida u´til Split (anos) 10
Vida u´til pelı´culas (anos) 10
Tabela 23: Resultados da ana´lise econoˆmica do sistema VRV e pelı´culas de
controle solar.
Cena´rio VPL TIR PBD CAU Split CAU VRV CAU
(R$) (%) (anos) (R$) (R$) (R$)
Sem financiamento
Refereˆncia 152.243 7,86 15,66 -185.558 -172.853 12.705
Bom 653.800 12,67 11,77 -313.173 -258.612 54.561
Contraprod. -84.285 3,74 - -122.843 -129.876 -7.034
Com financiamento
Refereˆncia 117.943 8,13 16,67 -191.236 -181.394 9.843
Bom 619.500 15,27 13,12 -318.852 -267.154 51.698
Contraprod. -67.195 3,50 - -127.285 -132.893 -5.608
6. Concluso˜es
Verificou-se que o uso de simulac¸a˜o computacional em
edificac¸o˜es e´ uma o´tima ferramenta para analisar diferentes
alternativas, possibilitando a comparac¸a˜o de diversas soluc¸o˜es
para um problema em particular. Mediante a modelagem da
biblioteca no EnergyPlus foram obtidos resultados satisfato´rios,
com diferenc¸a entre o consumo real e simulado menor que 10%
para os sete meses dos quais se possui medidas de consumo.
Atrave´s do uso da Building Component Library da NREL [46] e
cata´logos do fabricante, foi possı´vel dimensionar o sistema VRV,
assim como, utilizando a biblioteca do programa WINDOW
[33], foi possı´vel obter as propriedades das pelı´culas de controle
solar; desse modo o consumo das alternativas foi simulado da
forma mais pro´xima a` realidade possı´vel.
Verificou-se que a utilizac¸a˜o de um sistema VRV em lugar
dos aparelhos split proporciona uma economia anual em ar con-
dicionado igual a 42,08%, devido ao sistema ter a capacidade
de modular continuamente a poteˆncia entregue em func¸a˜o da
demanda real do conjunto de unidades interiores. Vale ressal-
tar que a poteˆncia total das unidades evaporadoras do sistema
proposto e´ 10,6% menor a` do sistema split, o que tambe´m con-
tribui na diminuic¸a˜o do consumo. A pelı´cula de controle solar
que proporcionou a maior economia de energia apresentou uma
diminuic¸a˜o do consumo em ar condicionado de 4,59% com
relac¸a˜o ao consumo das zonas te´rmicas em que as pelı´culas fo-
ram instaladas. Para trabalhos futuros e´ interessante realizar uma
ana´lise luminote´cnica para avaliar a influeˆncia que as pelı´culas
podem ter na iluminac¸a˜o interior, e assim verificar se a poupanc¸a
em condicionamento de ar compensa a eventual necessidade de
aumento do consumo das lumina´rias.
Da ana´lise econoˆmica, conclui-se que a utilizac¸a˜o de um
sistema VRV e´ mais economicamente atrativa que os aparelhos
split, entretanto e´ recomenda´vel utilizar este tipo de sistema
na fase inicial de projeto e na˜o para substituic¸a˜o, o que ainda
resulta invia´vel. Devido a` pequena a´rea envidrac¸ada e adequada
orientac¸a˜o das janelas, a utilizac¸a˜o de pelı´culas solares verificou-
se invia´vel, em raza˜o do grande investimento e baixa economia
de energia proporcionada.
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Figura A.11: Posicionamento das unidades condensadoras e zonas abranjadas.
Tabela B.24: Consumo mensal desagregado e total, e economia das propostas. Pelı´cula de controle solar utilizada: Neutral 35.
Consumo (kWh) Equip. eletr. Tot. Tot. Tot. Tot.
e iluminac¸a˜o Split Slit + peliculas VRV VRV + pelı´culas Base Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
Jan. 1.797 12.902 12.625 6.310 6.194 14.699 14.422 8.107 7.991
Fev. 1.514 10.063 9.844 4.982 4.875 11.577 11.357 6.496 6.389
Mar. 2.770 14.257 13.878 7.350 7.201 17.027 16.648 10.120 9.971
Abr. 2.529 7.981 7.670 4.586 4.427 10.510 10.198 7.115 6.955
Mai. 3.089 4.397 4.226 4.098 4.143 7.486 7.315 7.186 7.232
Jun. 3.044 1.727 1.703 1.441 1.427 4.771 4.747 4.485 4.470
Jul. 2.978 2.022 2.015 1.685 1.702 5.000 4.993 4.663 4.680
Ago. 3.073 5.295 5.056 4.174 4.080 8.369 8.129 7.247 7.153
Set. 2.788 5.094 4.867 3.927 3.856 7.883 7.655 6.715 6.644
Out. 2.673 8.753 8.468 5.412 5.290 11.426 11.141 8.085 7.963
Nov. 2.559 12.991 12.679 6.680 6.551 15.550 15.238 9.239 9.111
Dez. 2.342 13.539 13.213 6.707 6.581 15.881 15.555 9.049 8.923
TOT. 31.155 99.023 96.243 57.353 56.327 130.179 127.398 88.508 87.482
Ar-condicionado Total
Economia (%) Split Split Split Base Base Base
em relac¸a˜o Slit + peliculas VRV VRV + pelı´culas Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
Jan. 2,15 51,09 51,99 1,89 44,85 45,63
Fev. 2,18 50,49 51,56 1,90 43,89 44,82
Mar. 2,66 48,45 49,49 2,23 40,56 41,44
Abr. 3,90 42,53 44,53 2,96 32,30 33,82
Mai. 3,89 6,81 5,78 2,28 4,00 3,39
Jun. 1,40 16,57 17,42 0,51 6,00 6,31
Jul. 0,35 16,66 15,82 0,14 6,74 6,40
Ago. 4,52 21,17 22,95 2,86 13,40 14,52
Set. 4,47 22,92 24,31 2,89 14,81 15,71
Out. 3,26 38,17 39,56 2,50 29,24 30,31
Nov. 2,40 48,58 49,57 2,00 40,58 41,41
Dez. 2,41 50,46 51,39 2,05 43,02 43,81
TOT. 2,81 42,08 43,12 2,14 32,01 32,80
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Tabela B.25: Consumo desagregado e total das zonas te´rmicas em que foram introduzidas as pelı´culas e economia obtida.
Consumo Equip. eletr. Split + Split + Split + Split + Split + Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.
(kWh) e iluminac¸a˜o Split Prestige 40 Prestige 70 Ceramic 30 Neutral 35 Neutral 20 Base Opc¸a˜o 1 Opc¸a˜o 2 Opc¸a˜o 3 Opc¸a˜o 4 Opc¸a˜o 5
Jan. 1.727 9.680 9.370 9.414 9.382 9.402 9.335 11.407 11.098 11.141 11.109 11.129 11.062
Fev. 1.444 7.517 7.282 7.316 7.290 7.299 7.248 8.961 8.726 8.760 8.734 8.744 8.692
Mar. 2.701 11.011 10.601 10.659 10.615 10.633 10.544 13.712 13.301 13.359 13.316 13.334 13.245
Abr. 2.459 6.212 5.873 5.923 5.885 5.901 5.826 8.671 8.332 8.382 8.344 8.360 8.285
Mai. 3.019 3.242 3.063 3.091 3.069 3.071 3.031 6.261 6.082 6.110 6.088 6.090 6.050
Jun. 2.974 971 948 950 948 947 945 3.945 3.922 3.924 3.922 3.922 3.919
Jul. 2.909 1.178 1.173 1.174 1.172 1.172 1.171 4.086 4.081 4.082 4.081 4.080 4.080
Ago. 3.004 4.027 3.773 3.814 3.781 3.792 3.736 7.031 6.777 6.817 6.784 6.795 6.739
Set. 2.719 3.864 3.622 3.662 3.630 3.638 3.582 6.583 6.341 6.381 6.349 6.357 6.301
Out. 2.604 6.692 6.388 6.436 6.399 6.408 6.338 9.296 8.992 9.040 9.003 9.011 8.942
Nov. 2.490 9.849 9.520 9.571 9.531 9.540 9.468 12.339 12.009 12.061 12.020 12.029 11.957
Dez. 2.272 10.295 9.940 9.994 9.952 9.970 9.890 12.567 12.212 12.266 12.224 12.242 12.162
TOT. 30.322 74.537 71.552 72.003 71.652 71.772 71.113 104.859 101.874 102.324 101.974 102.094 101.434
Ar-condicionado Total
Economia (%) Split Split Split Split Split Base Base Base Base Base
em relac¸a˜o Prestige 40 Prestige 70 Ceramic 30 Neutral 35 Neutral 20 Opc¸a˜o 1 Opc¸a˜o 2 Opc¸a˜o 3 Opc¸a˜o 4 Opc¸a˜o 5
Jan. 3,20 2,75 3,08 2,88 3,57 2,71 2,34 2,62 2,44 3,03
Fev. 3,12 2,67 3,02 2,89 3,57 2,62 2,24 2,53 2,42 3,00
Mar. 3,73 3,20 3,60 3,43 4,24 2,99 2,57 2,89 2,76 3,41
Abr. 5,45 4,64 5,26 5,01 6,21 3,90 3,32 3,77 3,59 4,45
Mai. 5,51 4,63 5,34 5,26 6,49 2,85 2,40 2,76 2,72 3,36
Jun. 2,38 2,12 2,38 2,40 2,67 0,59 0,52 0,59 0,59 0,66
Jul. 0,43 0,34 0,48 0,51 0,57 0,12 0,10 0,14 0,15 0,17
Ago. 6,31 5,31 6,12 5,85 7,24 3,61 3,04 3,51 3,35 4,15
Set. 6,28 5,24 6,07 5,85 7,31 3,69 3,07 3,56 3,44 4,29
Out. 4,54 3,83 4,38 4,25 5,29 3,27 2,76 3,15 3,06 3,81
Nov. 3,34 2,82 3,23 3,14 3,87 2,67 2,25 2,58 2,51 3,09
Dez. 3,45 2,93 3,33 3,16 3,94 2,82 2,40 2,73 2,59 3,23
TOT. 4,00 3,40 3,87 3,71 4,59 2,85 2,42 2,75 2,64 3,27
Tabela C.26: Fluxo de caixa para o cena´rio refereˆncia, sem financiamento.
Fluxo Fluxo Fluxo VP (TMA = 5,47%) VP acumulado
Ano Split VRV (VRV - Split) (VRV - Split) (VRV - Split)
0 -219.000 -743.237 -524.237 -524.237 -524.237
1 -83.341 -56.663 26.678 25.295 -498.942
2 -89.449 -60.816 28.633 25.741 -473.200
3 -96.006 -65.274 30.732 26.196 -447.004
4 -103.043 -70.059 32.985 26.659 -420.346
5 -110.596 -75.194 35.402 27.130 -393.216
6 -118.703 -80.706 37.997 27.609 -365.607
7 -127.404 -86.622 40.782 28.096 -337.511
8 -136.743 -92.971 43.772 28.593 -308.918
9 -146.766 -99.786 46.980 29.098 -279.820
10 -376.524 -107.100 269.424 158.220 -121.600
11 -169.070 -114.950 54.120 30.135 -91.465
12 -181.463 -123.376 58.087 30.667 -60.798
13 -194.764 -132.420 62.345 31.209 -29.590
14 -209.041 -142.126 66.915 31.760 2.170
15 -224.363 -152.544 71.819 32.321 34.491
16 -240.809 -163.725 77.084 32.892 67.382
17 -258.461 -175.726 82.734 33.473 100.855
18 -277.406 -188.607 88.799 34.064 134.919
19 -297.740 -202.432 95.307 34.665 169.584
20 -319.564 -217.270 102.293 35.278 204.862
Tabela C.27: Financiamento SAC dos ar-condicionado split (j = 13,5% a.a.) [58].
Ano Prestac¸a˜o Juros (R$) Amortizac¸a˜o (R$) Saldo Dı´vida (R$)
0 - 0 0 175.200
1 52.852 23.652 29.200 146.000
2 48.910 19.710 29.200 116.800
3 44.968 15.768 29.200 87.600
4 41.026 11.826 29.200 58.400
5 37.084 7.884 29.200 29.200
6 33.142 3.942 29.200 0
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Figura C.12: Histo´rico da inflac¸a˜o e ajustes no prec¸o da energia ele´trica.
Tabela C.28: Financiamento SAC do sistema VRV (j = 9,1% a.a.) [57]
.
Ano Prestac¸a˜o Juros (R$) Amortizac¸a˜o (R$) Saldo Dı´vida (R$)
0 - 0 0 594.589
1 113.567 54.108 59.459 535.130
2 108.156 48.697 59.459 475.671
3 102.745 43.286 59.459 416.213
4 97.334 37.875 59.459 356.754
5 91.924 32.465 59.459 297.295
6 86.513 27.054 59.459 237.836
7 81.102 21.643 59.459 178.377
8 75.691 16.232 59.459 118.918
9 70.280 10.822 59.459 59.459
10 64.870 5.411 59.459 0
Tabela C.29: Fluxo de caixa para o cena´rio refereˆncia, com financiamento.
Financiamento Compra Energia Financiamento Compra Energia Fluxo VP (TMA = 5,47% a.a.) VP acumulado
Ano Split Split VRV VRV (VRV - Split) (VRV - Split) (VRV - Split)
0 -43.800 0 -148.647 0 -104.847 -104.847 -104.847
1 -52.852 -83.341 -113.567 -56.663 -34.037 -32.273 -137.120
2 -48.910 -89.449 -108.156 -60.816 -30.613 -27.521 -164.641
3 -44.968 -96.006 -102.745 -65.274 -27.045 -23.054 -187.695
4 -41.026 -103.043 -97.334 -70.059 -23.324 -18.851 -206.545
5 -37.084 -110.596 -91.924 -75.194 -19.437 -14.895 -221.441
6 -33.142 -118.703 -86.513 -80.706 -15.373 -11.170 -232.611
7 -127.404 -81.102 -86.622 -40.320 -27.778 -260.389
8 -136.743 -75.691 -92.971 -31.919 -20.850 -281.239
9 -146.766 -70.280 -99.786 -23.300 -14.431 -295.670
10 -43.800 -157.524 -64.870 -107.100 29.354 17.238 -278.432
11 -52.852 -169.070 -114.950 106.972 59.563 -218.869
12 -48.910 -181.463 -123.376 106.997 56.489 -162.380
13 -44.968 -194.764 -132.420 107.313 53.719 -108.661
14 -41.026 -209.041 -142.126 107.941 51.232 -57.429
15 -37.084 -224.363 -152.544 108.903 49.010 -8.419
16 -33.142 -240.809 -163.725 110.226 47.033 38.614
17 -258.461 -175.726 82.734 33.473 72.086
18 -277.406 -188.607 88.799 34.064 106.150
19 -297.740 -202.432 95.307 34.665 140.816
20 -319.564 -217.270 102.293 35.278 176.093
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